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2.本圖面鋼板材質規範須符合ASTM A709 GR.50之構造用鋼材。
說明：1.本圖面鋼管材質規範須符合CNS STK400 之構造用鋼材。

3.螺栓材質規範須符合ASTM A325之構造用鋼材。
4.鋼材質皆須進行熱浸鍍鋅處理。
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1000100010001000100010001000a

固定鐵件二，詳圖B
（SUS304）
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043

5 40
0

扁鋼P 100x5L

3.本案使用之化學錨栓為SUS304材質。

5.本案Ø10螺栓設計拉力1.7T，Ø16螺栓設計拉力4.8T。
4.化學錨栓埋設深度與鑽孔直徑應依原廠技術資料計算。
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(充填植筋膠)

20
0

30
0

50
20

0

130

P 500x500x16L

100

20
0

50

8-Ø16螺栓(SUS304)

100 100 100

L

P 16L
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Ø16(SUS304)@1000
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水管橋爬梯及維修步道詳圖
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註：7 與 8 、10 之接觸面銲道須予磨平。
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可動式支承(A572 GR50)

6-P 22X350X2641 L

L4-P 28x161X14842

L2-P 28X500X7333

L1-P 28X500X44844

L1-P 28X500X18295

L2-P 60X450X7406

L2-P 40X450X7407

L2-P 40X800X10408

L2-P 80X80X3009

L4-P 120X115X12010

L4-P 44X155X14011

L2-P 28X1394X281912

L4-P 16X700X45013

L2-P 28X486X167414

L2-P 28X709X148415

4-螺栓75ØX1700，附3NUTS16

17

6cm厚無收縮性水泥砂漿18
fc'=350kgf/cm 

8-螺栓42ØX1000，附3NUTS

45Ø開孔(TYP.)45Ø開孔(TYP.)

註：1.螺栓材質為ASTM A307/ASTM A36或經核准之同級品
     ，且應配合橋墩帽梁施工時㇐併處理。

    2.螺帽材質為ASTM A563或經核准之同級品，螺帽為

    3.墊圈材質為ASTM F436/ASTM A36或經核准之同級品。

     重型六角螺帽，使用雙螺帽時上螺帽得用標準六角
     型螺帽。

LC16

16

17
17

L2-P 28X500X35674'

2-P 28X500X14843' L

12' L4-P 28X576X1484

2

19 14-22Ø高張力螺栓(A325)

重量(kg)

總重
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522.50
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鋼板 10 透視圖
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2. 除另有說明者外，所有結構鋼板應使用符合ASTM
1. 圖示單位除高程為公尺(m)外，均以公厘(mm)為單位。

說明：

A572 Gr.50之鋼板，且Fy≧3500kgf/cm 。2
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宥穎工程有限公司
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可動式支承環梁詳圖
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固定式支承(A572 GR50)

1

2

3
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註：1.螺栓材質為ASTM A307/ASTM A36或經核准之同級品
     ，且應配合橋墩帽梁施工時㇐併處理。

    2.螺帽材質為ASTM A563或經核准之同級品，螺帽為

    3.墊圈材質為ASTM F436/ASTM A36或經核准之同級品。

     重型六角螺帽，使用雙螺帽時上螺帽得用標準六角
     型螺帽。

4'
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12'

19

6-P 22X550X264L
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4-螺栓75ØX1700，附3NUTS

6cm厚無收縮性水泥砂漿
fc'=350kgf/cm 

12-螺栓42ØX1000，附3NUTS
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2. 除另有說明者外，所有結構鋼板應使用符合ASTM
1. 圖示單位除高程為公尺(m)外，均以公厘(mm)為單位。

說明：
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宥穎工程有限公司

總督營造股份有限公司 

黎明工程顧問股份有限公司 31

固定式支承環梁詳圖
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防落設施鋼板尺寸表

8 28 280 260

數量 重量

總重

1

2

1

1

2

1

1

1

1

22.97

(kg)

45.44

39.42

34.24

40.62

54.95

14.29

27.69

16.00

295.62

1. 本防落拉桿圖僅適用於管梁式水管橋之伸縮接頭處(鋼管連續端免設)。
說 明 :

2. 防落拉桿材質為ASTM A722，或經核准之同等品，承壓鋼板材質

4. 螺旋彈簧材質應符合JIS-SW-C彈網鋼料之相關規定·

為 ASTM A36，或經核准之同等品。
3. 除防落拉桿之螺旋彈簧採高鋅漆（膜厚＞50微毫米），所有鋼件均

應熱浸鍍鋅處理（鍍鋅量＞550g/m2)，施工時外露部分如有損傷，
應補塗高鋅漆。

螺旋彈簧

承壓板A,開孔39mm

(螺紋300mm長)

墊片

螺帽

∮35防落拉桿(A722)

承壓板B,開孔39mm

∮210×40合成人造橡膠墊
(A式硬度針硬度45±5)

詳圖B
NTS.  單位:mm

有效彈簧長度

註:P1及P21有效彈簧長度為74cm±2cm，
P3、P5...P19有效彈簧長度為28cm±2cm。

39

承壓板A
NTS.  單位:mm
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39

宥穎工程有限公司

總督營造股份有限公司 

黎明工程顧問股份有限公司

防落橋裝置詳圖
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依實際設置調整


